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ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς, για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων – τοπικών 

συστημάτων πυρόσβεσης. 

 

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-

2007) όπως ισχύει σήμερα. 

γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-

2016). 

   

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν κλειστή προσφορά για την ετήσια 

συντήρηση πυροσβεστήρων – τοπικών συστημάτων πυρόσβεσης του Γενικού 

Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, καθώς και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας και 

του Ξενώνα «Ψυχαργώς», σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει της τιμής. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 13-11-2018, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών. 

                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 
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ΑΔΑ: ΩΘ4446904Α-8ΘΟ



 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟ 

Πυρ. Ξηράς Κόνεως 6Kgr Φορητός για Ετήσιο Έλεγχο 54 

Πυρ. Ξηράς Κόνεως 6Kgr Φορητός για Αναγόμωση 74 

Πυρ. Ξηράς Κόνεως 12Kgr Φορητός για Ετήσιο Έλεγχο 4 

Πυρ. Ξηράς Κόνεως 12Kgr Φορητός για Αναγόμωση 2 

Πυρ. Ξηράς Κόνεως 25Kgr Τροχήλατος για Ετήσιο Έλεγχο 2 

Σύστημα-πίνακας τοπικής κατάσβεσης με 4 φιάλες Ξηράς 

Κόνεως 25Kg για Ετήσιο Έλεγχο (η μία εκ των τεσσάρων 

φιαλών θέλει και Αναγόμωση). 1 

Πυρ. CO2 5Kgr Φορητός για Ετήσιο Έλεγχο 15 

Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής για Ετήσιο Έλεγχο, 

Αναγόμωση (2 φορές ανά έτος) και υδραυλική δοκιμή 6 

Πυρ. CO2  2 φιάλες * 5Kgr Τροχήλατος για Ετήσιο Έλεγχο 2 

Σύστημα-πίνακας τοπικής κατάσβεσης με συστοιχίες CO2 

45Kg για Ετήσιο Έλεγχο (συν. αρ. φιαλών 39) 16 

Σύστημα WetChemical 33lt κουζίνας μαγειρείων για 

Αναγόμωση 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα 

γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) 

«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες 

συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση 

δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα 

νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων. 

 Η συντήρηση όπως ορίζεται ανωτέρω, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από 

πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια 

Άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 

618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα 

νομοθεσίας περί συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων.  

 Οι πιστοποιήσεις της αναδόχου εταιρείας θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο 

Αναγνωρισμένο Φορέα ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της Απόφασης Αριθ. 3354/91 ΦΕΚ 

149/Β/2001 (όπως Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. ή Βureau Veritas Α.Ε. κλπ). 

 Η συντήρηση των πυροσβεστήρων και των αναπνευστικών συσκευών θα γίνει 

τμηματικά και με τρόπο που δεν θα αφήσει κανένα χώρο χωρίς την κάλυψη 

των απολύτως απαραίτητων πυροσβεστήρων και αναπνευστικών συσκευών. 

Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η παραλαβή όλων των υπό συντήρηση 

πυροσβεστήρων και αναπνευστικών συσκευών ταυτόχρονα, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να μεριμνήσει για την τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων 

και αναπνευστικών συσκευών. 

 Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων 

και αναπνευστικών συσκευών που έχουν αναγομωθεί – συντηρηθεί για 

διάστημα ενός έτους.  

 Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία 

ελέγχου και επανελέγχου.  

 Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία της συντήρησης 

– αναγόμωσης ότι είναι ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του συντηρητή 
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δε θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα τους 

υποδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ετήσιο έλεγχο και 

υδραυλική δοκιμή στις αναπνευστικές συσκευές οι οποίες βρίσκονται εντός 

των πυροσβεστικών σταθμών. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αναγομώνει δύο 

(2) φορές ανά έτος (κάθε έξι μήνες) τις αναπνευστικές συσκευές. 

 Η αναγόμωση των αναπνευστικών συσκευών θα γίνεται με κατάλληλο 

μηχάνημα, πιστοποιημένο για την αναγόμωση αναπνευστικού αέρα.  

 Όλες οι αναπνευστικές συσκευές θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα 

στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου. 

 Στα συστήματα τοπικού ελέγχου θα γίνει έλεγχος και συντήρηση του πίνακα 

πυρανίχνευσης και των ανιχνευτών καθώς επίσης έλεγχος και ζύγισμα των 

φιαλών CO2 των συστοιχιών. 

 Μετά το πέρας των συντηρήσεων – ελέγχων ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εκδώσει βεβαίωση ελέγχου συντήρησης των πυροσβεστήρων και των 

αναπνευστικών συσκευών που συντηρήθηκαν. 

 
                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

                                                                                           ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
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